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NOTE  TEChNIquE

RESUME 
Cette étude a pour objectif d’évaluer l’efficacité de 
traitement de la station d’épuration des effluents 
industriels de la société CBGN (Compagnie des 
Boissons Gazeuses du Nord de Fès). L’étude des 
performances épuratoires de la station a été 
effectuée au niveau des différents paramètres 
de fonctionnement de la station d’épuration – 
STEP - à savoir : le pH, débits, et température. 
Et au niveau de réacteur biologique pour éva-
luer les rapports en DBO5 (demande bioclinique  
en oxygène) et DCO (demande chimique en  
oxygène), les matières en suspension – MES- et 
les matières nutritives, azote, phosphore, pour 
le développement des microorganismes. Les 
résultats obtenus montrent une efficacité de  
traitement des MES avec un rendement pouvant 
atteindre 90 %.

MOTS-CLÉS : Eaux usées, Effluents industriels, 
DBO5, DCO, MES.

ABSTRACT
This study aims to evaluate the effectiveness of 
treatment of the purification plant of the indus-
trial effluents of company CBGN (Company of 
Fizzy drinks of the North of Fez).The study of 
purification performance of the station was car-
ried out at various operating parameters of the 
STEP namely: pH, flow and temperature. And at 
bioreactor to evaluate the reports BOD5 and 
COD, suspended matter (SM) and the nutritive 
matters, nitrogen, phosphorus,…. for the growth 
of the micro-organisms. The results obtained show 
an effectiveness of treatment as of SM with an 
output which can reach 90%.

KEYWORDS : Waste water, Industrial Effluents, 
BOD5, COD, SM.   
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NOTE  TEChNIquE

1. Introduction

Les eaux usées sont toutes les eaux chargées de différents 
éléments d’origine domestique, industrielle, artisanale, agri-
cole ou autre ; elles sont de nature à polluer les milieux dans 
lesquels elles sont déversées. C’est pourquoi, dans un souci 
de respect du milieu récepteur, des traitements doivent être 
appliqués  sur ces effluents. Ces traitements peuvent être réa-
lisés de manière collective dans une station d’épuration ou 
de manière individuelle. La plupart des stations d’épuration 
fonctionnent selon les mêmes processus de base, mais des 
différences plus ou moins importantes peuvent exister dans la 
manière de mettre en place ces processus . Dans le but de ré-
pondre aux besoins de l’industrie agro-alimentaire en matière 
de protection de l’environnement ; la compagnie des boissons 
gazeuses du nord de Fès (CBGN) a opté pour un traitement 
biologique par boues activées de ses effluents qui sont carac-
térisés par une forte pollution organique. Le présent travail 
a pour objectif d’étudier les  performances de la STEP en se 
basant sur la qualité du rejet final par rapport aux normes 
et sur les performances des différents traitements évaluées 
par l’abattement obtenu au niveau de chaque étape de traite-
ment à savoir le traitement primaire, le traitement secondaire  
(biologique) et le traitement par clarification.

2. Matériel et méthodes

2.1 Description de l’installation 

L’installation de la CBGN étudiée (figure 1), dimensionnée pour 
un débit hydraulique journalier de 240 m3/j est constituée de 
trois bassins, le premier est un bassin de répartition muni d’un 
agitateur qui assure l’homogénéisation du mélange composé 
d’eau brute industrielle - acide sulfurique - urée -phosphate 
d’ammonium, le second constitue le réacteur biologique où 
se déroule l’épuration par boues activées constituées majori-
tairement par des micro-organismes de type Microthrix-par-
vecella, l’effluent sortant du réacteur biologique est renvoyé 
à l’aide d’une conduite inoxydable vers le troisième bassin de 
floculation qui est en relation directe avec le clarificateur qui 
assure d’une part l’évacuation des flocs flottés vers le bassin 
des boues et d’autre part la sortie de l’eau épurée.

2.2 Echantillonnage 
et analyses physico-chimiques 

Les échantillons d’effluents en entrée et en sortie de station 
sont collectés avec des préleveurs -échantillonneurs. 

Entrée
Bassin 

d’homogénéisation
Réacteur

Biologique
Clarificateur Sortie

Figure 1 : Schéma de la filière de traitement de la CBGN

Réacteur biologique Clarificateur
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Les échantillons sont prélevés à intervalle de temps  
réguliers et constituent des éléments représentatifs d’un  
écoulement sur 24 h. Le tableau 1 fournit la liste des paramètres  
de fonctionnement en entrée et en sortie de la station  
soumise à essai. 

Tableau 1 : Paramètres de  fonctionnement  de l’installation

ENTRÉE STEP Sortie STEP

Température (°C) 29 28,5

Débit (m3/h) 10 5 à 7

pH 10,8 7,3

Les analyses ont été effectuées selon les méthodes standards 
pour la mesure des paramètres de qualité des eaux, à savoir, 
les matières en suspension (MES), la demande chimique en 
oxygène (DCO) la demande biologique en oxygène pendant 
5 jours d’incubation (DBO5), l’azote total et le phosphore total. 

2.3 Calcul de l’éfficacité de traitement 

Les performances de la STEP sont exprimées en terme du 
taux d’abattement sur la DCO, la DBO5, les matières solides 
en suspension ou tout autre paramètre.
Chaque taux d’abattement est calculé à l’aide de la formule 
suivante : 

R(%) =
   Pe-Ps  

   Pe   
 x 100

Avec : 
R(%) est le taux d’abattement pour un paramètre donné 
(DCO, DBO5, MES, Ptotal …), 
Pe est la valeur du paramètre à l’entrée. 
Ps est la valeur du même paramètre à la sortie.
Afin d’évaluer les performances de la STEP, il faut comparer les 
taux d’abattements x%, y% et z% par rapport aux normes [7].

3. Résultats et interprétation 
 
Les résultats obtenus lors des analyses montrent que les MES 
à l’entrée ont comme valeur moyenne maximale 230.16 mg/L 
et 33.83 mg/L comme valeur moyenne minimale à la sor-
tie de la station. Cette dernière est nettement supérieure à  
25 mg/L (exigence interne de coca cola export)  mais  
 

Figure 2 : Evolution  des paramètres physico-chimiques de la STEP
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respecte les normes des valeurs limites de spécifications des 
rejets indirects 120 mg/L. Les valeurs des concentrations de 
l’azote et du phosphore sont respectivement 15.11mg/L et 
8.55mg/L à l’entrée de la station et 3.05mg/L et 0.47mg/L à la 
sortie STEP, cette diminution des nutriments est due à la crois-
sance bactérienne [9] qui est assurée par ces deux composés 
organiques.
Pour le traitement par clarification, le rendement de la DCO 
dépasse 90 %, d’où un bon  rendement ; ceci s’explique par le 
fait que le traitement physico-chimique est le procédé le plus  
efficace pour éliminer une grande partie des MES et ceci 
par le fait que les matières colloïdales se déstabilisent et  
s’agglomèrent ce qui facilite leur élimination. A ceci s’ajoute  
la dégradation biologique qui élimine une grande partie de la 
matière organique dissoute dans le bioréacteur continuelle-
ment aéré ; expliquant ainsi un taux d’abattement de la DBO5 
qui dépasse 85%.

4. Conclusion

Les taux d’abattement des matières polluantes de la station 
sont de l’ordre de 94.51% pour le phosphore totale, 92.04% 
pour la DCO, 87.44% pour la DBO5, 85.31% pour les MES, et 
79.82% pour le NTK. Ces taux montrent le bon fonctionne-
ment de la STEP qui est un procédé chimique et biologique. Il 
se base sur la dégradation de la matière organique grâce à des 
micro-organismes hétérotrophes auxquels doit être fournie 
l’oxygène nécessaire à leur développement. On arrive donc 
à transformer la pollution en gaz carbonique et en biomasse 
plus dense que l’eau pouvant être séparée ensuite par le pro-
cessus coagulation-floculation ; celui-ci permet de déstabiliser 
les particules colloïdales et d’augmenter artificiellement la 
taille des particules. On assiste donc à une très forte diminu-
tion de la résistance de la boue permettant ainsi un drainage 
plus rapide de l’eau.

La vision générale d’économie d’eau implique une série de 
technologies liées à l’efficacité et à la mise en application de 
l’une et l’autre en synergie . Cette vision se rapporte aux 
concepts de la gestion de la demande en eau pour des ini-
tiatives, ayant des objectifs de satisfaction aux besoins d’eaux 
existants avec une moindre consommation.
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